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OPOMBA:

Vsi radiatorski termostatski ventili in radiatorska zapirala so dim. DN15 (1/27).
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Mestna ob¢ina Ljubljana
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NAZIV OBJEKTA
0S Savsko naselje—obnova kuhinje z dozidavo

jedilnice ter delna prenova obstojete stavbe 3ole
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